
Änderung der110-kV-Hochspannungsfreileitung
Pfungstadt – Biebesheim (Bl. 0798)

durch Leistungserhöhungmit Hochtemperaturleiterseilen

PlanfeststellungsverfahrenAnlage 03 – Schemazeichnungen der Maste

Westnetz GmbHSpezialservice StromGenehmigungenFlorianstr. 15 - 2144139 Dortmund



Westnetz GmbHÄnderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pfungstadt – Biebesheim (Bl. 0798)Anlage 03 – Schemazeichnungen der Maste 10.05.2022

II

Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS ............................................................................................................................... II
MASTGRUNDTYP A77-T............................................................................................................................... 1
MASTGRUNDTYP D4-WA ............................................................................................................................ 2
MASTGRUNDTYP A26-WA/WE .................................................................................................................... 3
MASTGRUNDTYP A27-T............................................................................................................................... 4
MASTGRUNDTYP A27-WA/WE .................................................................................................................... 5



Westnetz GmbHÄnderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pfungstadt – Biebesheim (Bl. 0798)Anlage 03 – Schemazeichnungen der Maste 10.05.2022

Seite 1 von 5

110-kV-TragmastMastgrundtyp A77-T
geplante Neubaumaste 1015 und 1020 der Bl. 0798
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380-kV-Abspannmast mit 110-kV-QuertraverseMastgrundtyp D4-WA
Bestandsmast – nachrichtlich
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110-kV-AbspannmastMastgrundtyp A26-WA/WE
Bestandsmast – nachrichtlich
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110-kV-TragmastMastgrundtyp A27-T
Bestandsmast – nachrichtlich
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110-kV-AbspannmastMastgrundtyp A27-WA/WE
Bestandsmast – nachrichtlich
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