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Schemazeichnung der Fundamente110-kV-MastPlattenfundament
geplante Neubaumaste 1015 und 1020 der Bl. 0798

Fundamentliste
Mast Nr. 1015 1020

a Abstand der Außenkante der Fundamentplatte 6 m 6 m
bEOK Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe 0,8 m 0,8 m
d Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundament-köpfe 3,5 m 3,3 m
EOK Erdoberkante
t Gründungstiefe des Fundaments 2,6 m 2,5 m

d
bEOK

mind. 1,2 m
t
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